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VKt Loperamitehmtarmueung LAND = KARNTEN

Datum | 20.10.2023
Abs: Amt der Karntner Landesregierung, Institut fir Lebensmittelsicherheit, U-Zahl -
Veterindrmedizin und Umwelt des Landes Karnten, Kirchengasse 43, 9020 Klagenfurt — W 2023271 66
am Worthersee Bei Eingaben U-Zahl anfiihren!
Auskiinfte | Mo, Di., Do, Fr. 8 - 12 Uhr
Marktgemeinde Guttaring Telefon 0664-80536 15258

Fax | 050-536-15250

Unterer Markt 3 , E-Mail | abt5.lua@ktn.gv.at
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U-Zahl: W-202327166

Das vorliegende Zeugnis bezieht sich ausschlieRlich auf die unter obiger Untersuchungszahl untersuchte Probe. Es unterliegt auferdem der Geblihrenpflichl gemaf § 14, TP 14 des
Gebiihrengesetzes 1957, wenn es als Ausweis einem unbegrenzten Personenkreis dienen soll und nicht aus Sanitétsriicksichten von einer &ffentlichen Behdrde oder einem Amt gefordert
wird. Eine auszugsweise Vervielfaltigung ist ohne schriftiche Genehmigung der Anstalt nicht zuléssig. Privat Gberbrachte Praben sind zur Vorlage bei der Behdrde nicht geeignet.

AMTLICHES UNTERSUCHUNGSZEUGNIS

WVA: 9334GUTG Gemeindewasserversorgung Guttaring 2
Desinfektion, Aufb.: I
Probe: 9334GUTG ZH Kiiche, Gasthaus Wallgramm 0
Trinkwasser
Auftraggeber: Marktgemeinde Guttaring Unterer Markt 3 9334 Guttaring
Entnommen am: 05.10.2023 von: Ing. Gernot Strammer (ILV Karnten) *
Eingelangt am: 05.10.2023 Untersuchung: 05.10.2023 - 09.10.2023
* wurde die Probe nicht vom ILV K&mten gezogen, so gelten die Ergebnisse fir die P.r?be wie vom Kunden {ibermittelt und obige Daten sind vom Kunden erhaltene Daten und Angaben
PRUFBERICHT
MESSUNGEN VOR ORT * INFO
Untersuchung Ergebnis IPW" pw2 Methode
Probe im Netz Ja OENORM M5874 (Codex B1)
Probenahme nach TWV und BW ISO 19458 a) ISO 19458
Zeitpunkt Probenahme 11:25 OENORM M 6620
Wassertemperatur 13,4 £0,7 °C OENORM M 6620
Elektrische Leitfahigkeit bei 20°C 657 pS/em OENORM EN 27888
Farbung farblos OENORM M 6620
Triibung keine OENORM M 6620
ungewdhniicher Geruch oder nein OENORM M 6620
Geruch geruchslos 0 OENORM M 6620
Geschmack vor Ort e OENORM M 6620
MIKROBIOLOGIE INFO
Untersuchung Ergebnis IPW" Pw2 Methode
Koloniebildende Einheiten 37°C nicht nachweisbar ~ KBE/ml || 20 (300) 1000 EN ISO 6222
Koloniebildende Einheiten 22°C 24 KBE/ml || 100 {1000) 5000 EN 1SO 6222
Escherichia Coli nicht nachweisbar KBE/100ml 0 ONORM EN 1SO 9308-1
Coliforme Bakterien nicht nachweisbar KBE/100ml || 0 (25) 100 ONORM EN ISO 9308-1
Enterokokken nicht nachweisbar KBE/100ml 0 EN ISO 7899-2
ronseninien (Ofimingsston Moy - Bonmerataa 7:50 - 16,00 Freftag 180 1800 "
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GUTACHTEN W-202327166

Die vorliegende Wasserprobe entspricht im Rahmen der durchgefiihrten Untersuchungen den
Anforderungen der Trinkwasserverordnung, BGBI Il 304/2001 idgF.

Mag. Edith Rassi
(Gutachterlin)

- o Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Priifung der elektronischen Signatur finden Sie unter:
LAND = KARNTEN | ntipsiwww.kin.gv.at/amtssignatur. Die Echtheit des Ausdrucks dieses Dokuments kann durch schriftliche,
persénliche oder telefonische Riickfrage bei der erledigenden Stelle wihrend ihrer Amtsstunden geprift werden.

Informationen auch unter http://www.lua.ktn.gv.at/



